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52,0 m²

PRZEDSIONEK
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15,0 m²

KORYTARZ
22,0 m²

KORYTARZ
30,0 m²

TEATR  "SŁOWACKIEGO"
1  PIĘTRO

POW. UŻYTKOWA  -  918,4 m²
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KP 12

Kaseta przyłączeniowa naścienna

KP 13

Kaseta przyłączeniowa, naścienna

KS 02

Kaseta przyłączeniowa

KS 04

Kaseta przyłączeniowa

WPL P1

Kaseta przyłączeniowa

w wieży portalowej,

poziom 1

WPP P1

Kaseta przyłączeniowa

w wieży portalowej,

poziom 1

PSTER 08

Panel sterujący,

h=1,4m
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Nxx

xx

Txx

Rxx

Pxx

Sxx

ETHxx

xx

SZO

RGO

KROS

PSTER xx
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Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji
kablowej systemów scenicznych oraz

systemów niskoprądowych dla obiektu Teatru
im. Juliusza Słowackiego

 oraz wykonanie instalacji DSO

AutoCAD SHX Text
NA RUSZT TECHNICZNY DO MO01, MO02, M003, KP18-KP22

AutoCAD SHX Text
NA POMOST TECHNICZNY DO KP14-KP17, KP22

AutoCAD SHX Text
DO KP01, KP02, KP10

AutoCAD SHX Text
DO KS REZ1, KP03-KP09, KP11

AutoCAD SHX Text
DO MOSTU PORTALOWEGO

AutoCAD SHX Text
W górę

AutoCAD SHX Text
W dół

AutoCAD SHX Text
Z góry

AutoCAD SHX Text
Z dołu

AutoCAD SHX Text
Obwody nieregulowane

AutoCAD SHX Text
Obwody regulowane

AutoCAD SHX Text
Obwody technologiczne

AutoCAD SHX Text
Obwody robocze

AutoCAD SHX Text
Obwody przeszkodowe

AutoCAD SHX Text
Obwody siłowe

AutoCAD SHX Text
Obwody sterujące

AutoCAD SHX Text
Punkt przyłączeniowy

AutoCAD SHX Text
Szafka sterująco - krosownicza obwodów sterujących

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnia główna oświetlenia scenicznego

AutoCAD SHX Text
Szafa krosownicza obwodów regulowanych

AutoCAD SHX Text
Panel sterujący, ścienny

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia tras kablowych


	Arkusze i widoki
	TS-OS-04 594x800


