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POMOST TECHNIC

LOKALIZACJA EKRANU AKUSTYCZNEGO

LEGENDA

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
Agregat wody lodowej chtodzony wodgq

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
Chtodnica powietrza wentylatora

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
Pompa obiegu chlodzenia agregatu wody lodowej

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
Pompa obiequ wody lodowej agregat wody lodowej

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
Pompa obiegu wody lodowej wymiennik

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
Szafa sterownicza ukladu zraszania dry—coolera

Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
Zestaw do podnoszenia cisnienia do ukladu zraszania dry—coolera

Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
Zawdr trojdrogowy mieszajqcy w uktadzie dry—cooler

3
KG

Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy)
Kable grzejne

£

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE,
10/16A, 230V, IP44

Kabel do ogrzewania rurociqgw
Typ kabla: Selffec PRO 10
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REMONT MASZYNOWNI CHLODNICZEJ
WRAZ Z URZADZENIAMI NA DACHU

W BUDYNKU MALOPOLSKIEGO OGRODU SZTUKI

bokalizagz MALOPOLSKI OGROD SZTUKI
Krakdw, ul.Rajska 12
Mestr Teqtr im. Juliusza Stowackiego
pl.Sw.Ducha 1, 31-023 Krakdw
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

tytut rysunku
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